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OCENA OKRESOWA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONE] DO SPOZYCIA
PRZEZ LUDZI W WODOCIAGU KRASNE ZA ROK 2022

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie dziatajgc w oparciu o:
— art. 4 ust.] ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.
z 2021 r. poz. 195 ze zm.),
— §5,§ 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z
2017 1. poz. 2294)
oraz bioragc pod uwage badania proébek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego
prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Augustowie
i wewngtrznej kontroli jakosci wody prowadzonej przez zarzagdce wodociggu Krasne — Zaktad
Gospodarki Komunalne;j, ul. Stolarska 3, 16-315 Lipsk, dokonat oceny okresowe) jakosci wody
za 2022 1.

Badania jako$ci wody z przedmiotowego wodociggu w ramach kontroli wewnetrznej
prowadzone byly zgodnic z harmonogramem poboru prébek na 2022 1. zatwierdzonym przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, w zakresie parametrow
objetych monitoringiem grupy A, grupy B oraz substancji promieniotworczych w wodzie.

W okresic od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pobrano lgcznie w réznych punktach
zgodnosci 5 probek wody, w tym 4 prébki w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody
przeprowadzonej przez zarzadce wodociggu oraz 1 prébke wody w ramach nadzoru
prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie.

Jakos¢ wody w ciagu roku w zakresie zbadanych parametréw mikrobiologicznych
1 fizykochemicznych speiniala wymagania sanitarne okreslone w zalaczniku nr 1 czgsé A tab. 1,

cze$¢ B, C, D do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci



wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). Przeprowadzone

badanie w zakresie monitoringu substancji promieniotworczych w wodzie wykazato, ze jako§é

wody spetniata wymagania radiologiczne okreslone w zataczniku nr 4 do w/c rozporzadzenia.

Biorac pod uwagg powyzsze oraz obowiazujace w tym zakresie przepisy prawa, Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie stwierdza:

przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociggu Krasne,
Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Augustowic
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