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OCENA OKRESOWA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA
PRZEZ LUDZI W WODOCIAGU SKIEBLEWO ZA ROK 2022

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie dziatajac w oparciu o:
— art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.
z 2021 r. poz. 195 ze zm.),
- §5, 8§21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z
2017 r. poz. 2294)
oraz biorac pod uwage badania probek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego
prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie
i1 wewngtrznej kontroli jakosci wody prowadzonej przez zarzadc¢ wodociggu Skieblewo —
Zaklad Gospodarki Komunalnej, ul. Stolarska 3, 16-315 Lipsk, dokonal oceny okresowej
Jakosci wody za 2022 1.

Badania jakosci wody z przedmiotowego wodociggu w ramach kontroli wewngtrznej
prowadzone byly zgodnie z harmonogramem poboru probek na 2022 r. zatwierdzonym przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, w zakresic parametrow
objetych monitoringiem grupy A, grupy B oraz substancji promieniotworczych w wodzie.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pobrano tgcznie w réznych punktach
zgodnosci 7 probek wody, w tym 6 probek w ramach wewngtrznej kontroli jakosci wody
przeprowadzonej przez zarzadc¢ wodociagu oraz 1 probke¢ wody w ramach nadzoru
prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie.

Jakos¢ wody w ciagu roku w zakresie zbadanych parametrow mikrobiologicznych,
organoleptycznych i fizykochemicznych spelniala wymagania sanitarne okre§lone
w zalgczniku nr 1 czg$é A tab.1, cz¢s¢ B, C, D do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.



z 2017 r. poz. 2294) z wyjatkiem parametrow: bakterie grupy coli w 1 probee; Escherichia coli
w 1 probcee: azotany w 1 probce wody. Z uwagi na przekroczenia parametréw bakterii grupy
coli 1 Escherichia coli w wadzie do spozycia, prowadzone bylo postgpowanie administracyjne.
Nie prowadzono postgpowania administracyjnego w zwigzku z przekroczeniem parametru
azotany. Zarzadca przeprowadzil dzialania naprawcze, po ich zakonczeniu pobral do badan
probke wody 1 w krotkim terminie przedstawil wynik bez przekroczenia.

Zarzadca z chwila uzyskania informacji o przekroczeniu podjal dziatania naprawcze
polegajace na: chlorowaniu wody, plukaniu najwaznicjszych elementdow systemu zaopatrzenia
w wode; plukaniu linii wodociggowej oraz stacji poboru wody.

Przeprowadzone badanie w zakresie monitoringu substancji promieniotworczych w wodzie
wykazalo, ze jakos¢ wody spelniata wymagania radiologiczne okreslone w zalaczniku nr 4 do
wic rozporzadzenia.

Biorac pod uwage powyzszce oraz obowigzujace w tym zakresic przepisy prawa, Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie stwierdza:

przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociagu Skieblewo.
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